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ASENNUSOHJE
Zapp-Zimmermann 
palokatkotulppa

1. Valitse sopivan kokoinen ZZ-palo-
katkotulppa aukkoon. Leikkaa kaksi 
palokatkotulppaa sopivaksi läpivietä-
ville osille.

2. Työnnä sopivan kokoisiksi leikatut 
ZZ-palokatkotulpat aukkoon seinän 
molemmin puolin siten, että ne aset-
tuvat tiukasti paikoilleen. 
 
Palokatkotulppien väliin jäävän ilma-
raon on oltava 
• min. 30 mm, kun rakenteen pak-

suus (S) on 170 mm
• min. 60 mm, kun rakenteen pak-

suus (S) on 200 mm

3. Kaapeleiden ja avosaumojen väliin 
jäävät raot on täytettävä ZZ-palokat-
komassalla vähintään 20 mm pak-
suudelta molemmilta puolilta.
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